
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes pratiques pour 
la récuperation des fluides 
frigorigènes usagés. 



Dans le but de toujours mieux vous servir, il est important de 

remplir les documents règlementaires afin de nous retourner au 

plus vite ces bouteilles. 

 
 

 
Utilisée pour le stockage du fluide frigo- 

rigène usagé. Elle est à renvoyer pleine au 

centre de traitement avec un FI-BSD. 

Utilisée comme stockage temporaire du 

fluide frigorigène avant d’être retransféré 

dans son installation. Elle est à renvoyer vide 

au centre de traitement sans FI-BSD. 
 

 

 

Bouteille Récupération 
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Mélanges HFC/HFO 
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1 installation dans 1 bouteille FI-BSD (Cerfa 15497*02) 

 
 

1 installation dans X bouteilles FI-BSD (Cerfa 15497*02) 
 

 

X installations dans 1 bouteille Annexe 1 (Cerfa 15497*02) 

1 installation dans 1 bouteille BSD (Cerfa 12571*01) 
 

 

1 installation dans X bouteilles BSD (Cerfa 12571*01) 
 

 

X installations dans 1 bouteille Annexe 1 (Cerfa 12571*01) 
 

 

 

fluides frig origènes  effectuées sur u n éq uipe ment,  p rév us a ux  art icles R .54 3-82  

et R.5 41-45  d u co de de l' env ir on ne me nt  

[1] O PER AT EU R  (N o m,  ad re ss e  et  S IR ET) :                                                  

[2] D ET EN T EUR  (N o m, ad res se  et  S IR ET) :  

 

 

 

Attestation de capacité  n°  :  
Identification :  

[3 ]  Eq u i p e m e n t  
N a tu re  d u  f l u i d e  f ri g o ri g è n e  :                 R-                                                          

Charge Totale : kg 

c o n c e rn é  :    
T o n n a g e  é q u i v a l e n t  C O  ( H F C/ P F C )  

2  

As se mblage de l 'éq ui pe m ent               Contrôle 

d'étanchéité p éri od iqu e         
O bs erva ti ons :

 

[4 ]  Na tu re  d e        Mise  en  service  de  l'équipement             Contrôle 
d'étanchéité non  périodique 

l ' i n te rv e n t i o n  :       Modification  de   l'équipe ment                  

Dé mantèle ment Maintenance 

de  l'équipe ment                

Autre (préc iser ) : 

teq  
C O 2  

Co n tr ô le  d ' é ta n c h é i té                       
Id e n t i f ic a t i o n  

[5]  D
étecteur manuel d e fui te  

[6]  P

résence d'un système de dé tecti on des 

fuites  :  

O U

I 

Contrôlé le  

/                           /  

NO N 

F ré q u e n c e  mi n i ma l e  d u  c o n t rôl e  p é ri o d i q u e  

HCFC                 2 kg ≤ Q < 30 kg                  30 
kg ≤ Q  < 3 00 kg                  Q ≥ 300 kg  

[7]  Quantité de 

fluide frigorigène dans l'équipe ment  

HFC/PFC                     5 t ≤ teq CO2 < 50 t                50 t 
≤ teqC O2 < 500 t                teqCO2 ≥ 500 t  

[8]  Équip. HCFC 

et équip. HFC sans système de détection des fuites                             12  mois                                        
6  mois                                             3  mois 

[9]  Équipements 

HFC avec système  de détection  des fui tes                                        24  mo is                                      
12 mois                                         6 mois  

O UI                              NO N 

[1 0 ]  F u i te s      
N°

 
c o n s ta té e s  l o rs  d u  1  

contrôle 

d ' é ta n c h é i té  2 

 

3  

L oc al isat ion  
d e la  f u it e  

Ré p a rat io n  
d e  la  f u i t e  

Réa l

is ée 

A 

faire 

Réa l

is ée 

A 

faire 

Réa l

is ée 

A 

faire 

[1 1 ] Ma n i p u la tio n  d u  flu id e  frig o rig è n e  

Qua ntité  ch ar g ée  t ota le  ( A+ B +C)  :                                                       k g 

Q ua ntité  de  flu id e r éc u p ér é e t ot a le  ( D + E)  :                                             k g  

A -  Dont  fluide  

v ierge :  

kg  D - Dont fluide  destiné au  tr aitem ent  kg 

B -  Dont  fluide recyclé  (incl.  fluide récupéré e t ré introdui t)                                       kg  E  - 
Dont fluide conservé pour réutilisation (incl . ré in troduc tion)                                  kg  C - Dont  fluide  

régénéré : 

kg  Identifiant  du  

contenant :  Code Déchets : 14  06 01*  - ch lorofluorocarb ones,  

HCFC , H FC  - Flu ides  fr ig or igè nes  fluo rés  

[12]  Dénomination 

ADR/RID :                   □  UN 1078,  Gaz frigorifique N SA  (G az ré frigéra nt , N SA),  2 .2 
(C/E)  

□ Autre  cas :  

[13] Installation de  

destinat ion  d u d échet  (No m, SIR ET  et a dresse)          [14] Transporteur  d u 
déchet - si  différent de l' op érate ur  (No m, S IR EN  et a dre sse  

[15] 

Observation
s : 

[16] Installatio

n de  traiteme nt (n o m et  

adres se)  

 

[1 7 ] N° de 

bordereau de collecte de petites quantités :                                                                   Code 
R/D :  

[1 8 ] N° de 

bordereau de transformation trai tement  :                                                                      
Quantité réceptionnée : 

Je soussigné certifie  que l'opération ci-dessus a  été  

effectuée.  

Opérateur                                        Détenteur                                     

Installation  d e tr aite ment  

Nom du 

Signataire : 

Qualité du 

Signataire: 

Date + Vis a  

RECUPERATION TRANSFERT 

Bouteille de Récupération / Transfert : 
Quelle différence ? 

Bouteille Transfert FI-BSD 
fluides frig origènes  effectuées sur u n éq uipe ment,  p rév us aux  

artic les  R.543-82  et R.5 41-45  d u co de de l' env ir on ne me nt  [1] O PER AT EU R ( N o m,  

ad re ss e et  S IR ET):  

[2] D ET ENT EU R  (N o m,  

ad re ss e et  S IR ET)  :  

Attestat ion de  capaci té  n°  :  

Identification :  
[3 ]  Eq u i p e m e n t   

Na t u re  d u  f l u i d e  f ri g o ri g è n e  :                 

R- 

Charge Totale :  kg  c o n c e rné  :    
Tonnage équivalent 

CO  (HFC/PFC) 
te q  

C O  

2  

As se mblage de l 'éq ui pe m ent               Contrôle 

d'étanchéité p éri od iqu e         
O bs erva ti ons :

 

[4 ]  Na tu re  d e        Mise en ser vi ce de l'équ ipe ment            Contrôle 
d'étanché ité non périod ique  

l ' i n te rv e n t i o n  :       Modification de  l'éq uipe m ent                 

Dé ma ntèle m ent Maintenance 

de l'équ ipe me nt                

Autre ( pré ci ser) :  

2  

Co n tr ô le  d ' é ta n c h é i té                       
Identification 

[5] Détecteur manuel  de fui te  

Contrôlé 

le  

/                           

/  

[6]  Présence d'un 

système de dé tec tion  des  fu ites  :                                                             O UI                                           
NO N 

F ré q u e n c e  mi n i ma l e  d u  c o n t rôl e  p é ri o d i q u e  
 

[7]  Quantité de 

fluide frigorigène dans l'éq uipe men t  

HFC/PFC                     5 t ≤ teq CO 2 < 5 0 t                50 
t ≤ teqCO2 < 50 0 t               teqCO2 ≥ 5 00 t  

HCFC                 2 kg ≤ Q < 30 kg                  30 
kg ≤ Q < 300 kg                 Q ≥ 300 kg  

TRANSFERT 
[8]  É

quip. HCFC  et équip. HFC sans système de détection des fuites                            

12 mois                                      6 mois 

[9]  É

quipements HFC avec  système de détecti on des  fui tes                                         

24 mois                                     12 mois  

O UI                              NO N 

3 
moi s  

6 
moi s  [  1 0 ]  F u i te s       

N°
 L o ca l is at io n  

d e  la  f u it e  c o n s ta té e s  l o rs  d u  1  

contrôle 

d ' é ta n c h é i té  2 

3  

Ré p a rat io n  

d e  la  f u i t e  

Réa l

is ée 

A 

faire 

Réa l

is ée 

A 

faire 

Réa l

is ée 

A 

faire 

[1 1 ] Ma n i p u la tio n  d u  flu id e  frig o rig è n e  

Q ua ntité  ch ar gée  t ot a le  ( A + B+ C)  :                                                     k g 

Q ua ntité  de  flu id e r éc u p ér é e t ot a le  ( D + E)  :                                             k g  

A - Dont  fluide  

vierge :  

kg  D - Dont fluide  destiné au  tr aitem ent  kg 

B - Dont  fluide recyclé (incl. fluide récu péré et  réin trodu it)                                      kg  E - 

Dont fluide conservé pour réutilisation (incl . ré in troduc tion)                                  kg  C -  Dont  fluide  

régénéré : 

kg   Ident ifiant  du 

contenant :  Code Déchets : 14  06 01*  - ch lorofluorocarb ones,  

HCFC , H FC  - Flu ides  fr ig or igè nes  fluo rés  

[12]  Dénomination 

ADR/RID :                   □  UN 1078,  Gaz frigorifique N SA  (G az ré frigéra nt , N SA),  2 .2 

(C/E)  

□ Autre  cas  :  

[13] Installation  de  

destination  d u déc het  (N o m,  SIRET  et a dre sse)         [14] Transporteur  d u 

déchet - si  différent de l' op érate ur  (No m, S IR EN  et a dre sse  
 

 

 

[15] Observations :  [16]  Installation  de  traite ment (n o m 
et a dres se)  

[17] N° de bordereau de 

collecte de petites quantités : 

Code R/D :  

[18] N° de bordereau de transformation trai tement  :                                                                       

Quantité réceptionnée : 

Je soussigné certifie que 

l'opération ci-dessus a  é té 
effectué e.  

Opérateur                                        Détenteur                                     

Installation   de t raite ment  

Nom du 

Signataire : 

Qualité du 

Signataire: 

Date + 

Visa  

Remarques : 

1. Une bouteille de récupération ou de transfert contenant 

du produit devra être accompagnée d’un bordereau de suivi de 

déchet. 

2. Une bouteille de récupération ou de transfert retournée sans 

BSD sera considérée comme vide. 

 

En cas de non-respect de ces règles, une réclamation vous sera 

envoyée. 

MEMO : UTILISATION DU BORDEREAU DE SUIVI DE DECHET 

Type de DÉCHET SITUATION DOCUMENT À COMPLÈTER 

 



 1   2   3   4  

Il est interdit d’écrire ou de coller des étiquettes sur nos bouteilles. 

Merci de veiller à conserver ces bouteilles dans le même état de propreté que lors 

de leurs mises à disposition. 

Demande de collecte des bouteilles de fluides frigorigènes usagés 

 

 

 
 

Famille 

Fluide 

frigorigène 

 
Couleur 

ogive 

Capacité Existe 

en 

bouteille 

Transfert 
? 

Capacité maxi (kg) 

 

 
10L 

 

 
12L 

 

 
27L 

 

 
50L 

 

 
61L 

 

900 

(TC) 

 

 
10L 

 

 
12L 

 

 
27L 

 

 
50L 

 

 
61L 

 

900 

(TC) 

1 CFC HFC 

HCFC 
Verte 

 
⯀ ⯀ 

 
⯀ ⯀ OUI 

 
9 20 

 
45 675 

2 
R290, 

R600(a)… 
Rouge 

 
⯀ 

    
OUI 

 
3,5 

    

R32, 

R1234YF… 
Rouge 

 
⯀ 

    
OUI 

 
6,5 

    

3 Haute 

Pression 
Verte ⯀ 

  
⯀ 

  
NON 7,5 

  
37 

  

4 Ammoniac Jaune 
    

⯀ ⯀ OUI 
    

38 450 

 

 

Prenez contact par mail avec l’une de nos plateformes en leur communiquant le fichier Excel « Feuille 
de reprise produits usagés »* complété. 

 
Le service logistique vous communiquera une date d’enlèvement des bouteilles dans les 

meilleurs délais. Sans demande préalable de votre part, les bouteilles ne pourront être 

récupérées lors d’une livraison. 

 

 

 

 

*fichier Excel disponible en téléchargement sur notre site internet  dans la  rubrique Fluides 

frigorigènes usagés

Nos différentes bouteilles de récupération 



 
 

Gaz industriels I Fluides frigorigènes I Propane 

 
 

 

 

 

 
 

 
Westfalen France SARL 

Parc d’activité Belle Fontaine 

57780 Rosselange 

Tél : 03.87.50.10.40 

logistique.rosselange@westfalen.com 

 
Westfalen France SARL 
ZI de Torcy 

Avenue des ferrancins 

71210 Torcy 

Tél : 03.85.77.95.10 

Logistique.torcy@westfalen.com 

 
Westfalen France SARL 

ZI de Toctoucau 

4 Chemin de l’Oubrey 

33611 Cestas 

Tél : 05.56.68.84.00 

logistique.cestas@westfalen.com 

 
Westfalen France SARL 

2 rue de la Paix 

60330 Lagny le Sec 

Tél : 03.44.69.09.12 

logistique.lagny@westfalen.com 

 

Westfalen France SARL 

1734 chemin Romieu 

84300 Cavaillon 

Tél : 04.90.75.68.97 

logistique.cavaillon@westfalen.com 

 
Westfalen France SARL 

13 rue Pierre Timbaud 

69200 Venissieux 

Tél : 04.72.79.91.60 

logistique.venissieux@westfalen.com 

 
Westfalen France SARL 

Parc d’activité de l’Estuaire 

56190 Arzal 

Tél : 02.97.48.56.80 

logistique.arzal@westfalen.com 
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